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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Основание для проведения обследования.
Обследование объекта: «Обследование несущих и ограждающих конструкций 

здания МОБУ СОШ №90 по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. 
Чунский, ул. Мира, 31, в целях проведения капитального ремонта» выполнено в 
ноябре 2018 г на основании договора № 53-19/13 и технического задания (Приложение А).
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1.2 Характеристика района расположения объекта обследования.

Район строительства
Иркутская область, 

Чунский район, 
р.п. Чунский

Сейсмичность района по карте В ОСР-97 отсутствует

Сейсмичность района по карте С ОСР-97 6 баллов

Средняя температура наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 (по СП 131.13330.2012 Строительная 
климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*)

Минус 43° С

Средняя температура наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,98 (по СП 131.13330.2012 Строительная 
климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*)

Минус 47° С

Вес снегового покрова Sg для III района (по СП 20.13330.2011 
Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85* п.п. 10.2)

1,8 кПа

1.3 Сведения о проектной организации.
Наименование предприятия: ООО «Драфт», 664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 

30-й Дивизии, д. 5Б, кВ. 13.
Руководитель организации -  директор Лимонов Вадим Сергеевич.

2 ОБЪЕКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объектом обследования являются основные несущие и ограждающие конструкции, 
а также инженерные системы объекта: «Обследование несущих и ограждающих 
конструкций здания МОБУ СОШ №90 по адресу: Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, в целях проведения капитального ремонта».

3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

МОБУ СОШ №90 по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 
Мира, 31, в лице заведующей - Л.А. Потоцкая
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4 ЦЕЛЬ И МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ

4.1 Цель
-  получение исходных данных для проектирования капитального ремонта.

4.2 Состав работы
-  обмеры несущих и ограждающих конструкций;
-  визуальное обследование конструкций здания и выявление дефектов и 

повреждений по внешним признакам с определением их параметров и причин появления. 
Составление схем (при необходимости) и ведомости дефектов и повреждений по 
результатам обследования;

-  определение конструктивного решения здания;
-  оценка технического состояния без выполнения поверочных расчетов на 

основные и особое сочетания нагрузок;
-  определение объемно-планировочного решения здания;
-  составление технического отчета с выдачей рекомендаций по устранению 

выявленных дефектов и повреждений.
При проведении обследования для оценки состояния конструкций использован 

метод критериев -  установление степени повреждения и категории технического 
состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со 
значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом

Категории технического состояния конструкций приняты в соответствии с 
ГОСТ Р53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния». При необходимости категория технического состояния 
конструкций уточняется в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования 
несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

4.3 Измерения
Все необходимые измерения проводились сотрудниками ООО «Драфт» с 

использованием приборов и инструментов, приведенных в таблице.
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№

п.п. Наименование СИ, тип, модель Заводской №

1 Штангенциркуль № 70430294
2 Рулетка 5 м. №1
3 Цифровая фотокамера «Panasonic Lumix DMC-FZ50» №J6SC00S08R
4 Дальномер «BOSCH» №692370652
5 Набор щупов для измерения ширины раскрытия трещин б/н
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Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО «Драфт»
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5 СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННОЙ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Рассмотренная документация

Наименование документа Отметка о наличии (отсутствии) документации
Техническая документация

Общестроительные 
чертежи марки АС

Отсутствуют

Исполнительная документация
Комплект исполнительной 
документации

Отсутствует

Эксплуатационная документация
Технический паспорт В наличии
Отчет инженерно­
геологических изысканий

Отсутствуют

5.2 Анализ рассмотренной документации
Согласно техническому паспорту здания построены в 1951, 1964, 1991 годах. С 

момента постройки здание эксплуатируется по назначению.
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

6.1 Объемно-планировочное и конструктивное решения здания
Обследуемый объект представляет собой сложное в плане здание, состоящее из 

двух блоков с подвалом и одного отдельно стоящего блока Д простой в плане формы (см. 
53-19/13-ОБ.ОЧ, 53-19/13-ОБ.ФФ).

Между осями А-Е/1-6 находится блок Б , двухэтажный блок с подвалом сложный в 
плане (п-образной формы) в кирпичном исполнении. В конструктивном отношении блок 
представляет собой бескаркасную (перекрестно-стеновую) систему, в которой
вертикальные нагрузки от покрытия передаются на несущие продольные и поперечные 
стены (кирпичные стены). Горизонтальные нагрузки воспринимаются комбинацией 
поперечных и продольных кирпичных стен, а также конструкций перекрытий и покрытия, 
образующих пространственный жесткий диск.

Между осями Ж-О\3/1-7/1 находится блок Б1, двухэтажный блок с подвалом 
прямоугольной формы в кирпичном исполнении. В конструктивном отношении блок 
представляет собой бескаркасную (перекрестно-стеновую) систему, в которой
вертикальные нагрузки от покрытия передаются на несущие продольные и поперечные 
стены (кирпичные стены). Горизонтальные нагрузки воспринимаются комбинацией 
поперечных и продольных кирпичных стен, а также конструкций перекрытий и покрытия, 
образующих пространственный жесткий диск (швы между плитами заполнены 
раствором).

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО «Драфт»

53-19/1 3-ОБ.ПЗ
Лист
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Между осями А-В/1-4 находится одноэтажный блок Д , простой формы в плане, 
выполненный из шлакоблочной кладки.

В конструктивном отношении блок представляет собой бескаркасную 
(перекрестно-стеновую) систему, в которой вертикальные нагрузки от покрытия 
передаются на несущие продольные и поперечные стены (шлакоблочные стены). 
Горизонтальные нагрузки воспринимаются комбинацией поперечных и продольных 
кирпичных стен, а также конструкций перекрытий и покрытия, образующих 
пространственный жесткий диск (швы между плитами заполнены раствором).

За относительную отметку 0,000 м принят уровень пола блока Б1.
Геометрические характеристики здания по результатам обмеров приведены на 

чертежах: 53-19/13-ОБ.ОЧ.

6.2 Строительные конструкции
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Блок Б
Фундаменты, стены подвала Бутобетонные
Стены надземной части Кирпичные толщиной 400 и 680мм, оштукатурены с 

внутренней стороны
Перекрытие Деревянное
Лестницы Железобетонные
Перегородки Кирпичные, деревянные оштукатурены и окрашены
Полы Надземные этажи: дощатые 

Подвальный этаж: бетонные
Стропильная система и Вальмовая по деревянным конструкциям. Шаг
кровля стропильных ног 1200.. .1400 мм. Стропильные ноги 

выполнены из бруса сечением от 200х200 до 250х250 мм 
и круглого дерева диаметром 200-250 мм. Обрешетка из 
брусков (50х100), (50х180) мм с шагом 250-300 мм. 
Подстропильные рамы выполнены из бруса (250х250) 
(300х300) (400х400) мм. Кровельное покрытие 
выполнено из волнистых асбестоцементных листов. 
Пространство чердака неотапливаемое. Утеплитель 
чердачного перекрытия выполнен из шлака. 
Вентиляционные каналы выполнены из кирпича. 
Водоотвод с кровли здания наружный, неорганизованный

Полы, двери, окна Керамическая плитка по цементно-песчаной стяжке. 
Деревянные, линолеум по деревянным лагам

Заполнение оконных проемов выполнено оконными 
деревянными блоками с двойным остеклением.

Заполнение дверных проемов выполнено из деревянных 
коробок и профиля.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО «Драфт»

53-19/1 3-ОБ.ПЗ
Лист
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7

Блок Б1
Фундаменты, стены подвала Сборные железобетонные
Стены надземной части Кирпичные толщиной 120, 380, 680мм, оштукатурены с 

внутренней стороны
Перекрытие Сборный железобетон
Лестницы Железобетонные
Перегородки Кирпичные, деревянные окрашенные
Полы Надземные этажи: дощатые 

Подвальный этаж: бетонные
Стропильная система и 
кровля

Вальмовая по деревянным конструкциям. Шаг 
стропильных ног 800... 1200 мм. Стропильные ноги 
выполнены из доски сечением от 50x180 мм. Обрешетка 
из доски 50x180 мм с шагом 500-700 мм.
Подстропильные рамы выполнены из бруса 180x180 и 
доски 50x180 мм. Кровельное покрытие выполнено из 
металлического профилированного листа. Пространство 
чердака неотапливаемое. Утеплитель чердачного 
перекрытия выполнен из керамзита толщиной 100-150мм. 
Вентиляционные каналы выполнены из кирпича. 
Водоотвод с кровли здания наружный, 
неорганизованный.
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Блок Д
Фундаменты, стены подвала Монолитные железобетонные
Стены надземной части Шлакоблочные толщиной 120, 380, 680мм, оштукатурены 

с внутренней стороны
Перекрытие Деревянное
Перегородки Кирпичные, деревянные окрашенные, шлакоблочные
Крыша Вальмовая по деревянным конструкциям
Кровля Металлический профилированный лист по деревянной 

обрешётке
Водоотвод Не организованный
Полы, двери, окна Керамическая плитка по цементно-песчаной стяжке. 

Деревянные, линолеум по деревянным лагам

Заполнение оконных проемов выполнено оконными 
деревянными блоками с двойным остеклением.

Заполнение дверных проемов выполнено из деревянных 
коробок и профиля.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО «Драфт»

53-19/1 3-ОБ.ПЗ
Лист

5Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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6.3 Инженерные системы
Предусмотрены естественная общеобменная система вентиляции, а также в 

помещениях предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с механическим 
побуждением (нерабочая).

Система отопления локальная двухтрубная горизонтальная тупиковая с нижней 
разводкой магистралей. В качестве отопительных приборов приняты регистры диаметром 
100 мм. и чугунные радиаторы. Система отопления подогревается электрическим 
водонагревателем.

Холодное и горячее водоснабжение централизованное. Система бытовой 
канализации централизованное.

Электроснабжение здания осуществляется от одного источника питания, что 
соответствует III категории электро-приемников по надежности электроснабжения жилых 
и общественных зданий. Внутренняя электропроводка закрытого типа, кабеля проложены 
внутри штукатурки стен и по потолку в швах плит перекрытий и покрытия.
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7 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

7.1 Фундаменты, грунты основания и отмостка

Обследование и оценка технического состояния фундаментов производились по 
косвенным признакам, характерным при деформациях грунтов оснований или 
неисправности фундаментов, таким как:

-  отклонение стен (или здания в целом) от вертикали -  не обнаружено;
-  отрыв внутренних стен от наружных -  не обнаружено;
-  трещины в местах сопряжения стен и перегородок с перекрытиями или 

покрытиями -  обнаружены;
-  наклонные трещины (трещин среза) или вертикальные трещины, 

распространяющиеся не менее чем на 2/3 высоты здания -  не обнаружены;
-  искривление горизонтальных элементов здания -  не обнаружено;
-  искривления, крены перегородок, трещины в перегородках -  не обнаружены;
-  перекосы или смещения с опор маршей либо площадок лестничных клеток или 

крылец -  не обнаружено;
-  заклинивание дверей -  не обнаружено.
Каких-либо дефектов или повреждений, свидетельствующих об исчерпании 

несущей способности фундаментов не выявлено.
В ходе обследование было обнаружено повсеместное разрушение (проседание) 

отмостки и прорастание растений между стеной здания и отмосткой, а также была 
обнаружена трещина в фундаменте блока Д.

Техническое состояние фундаментов оценивается как работоспособное.

Техническое состояние отмостки оценивается как ограниченно-работоспособное.

7.2 Несущие стены и перегородки

Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
-  следы замачивания наружных стен, на отдельных участках, с локальной 

деструкцией кирпичной кладки;

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО «Драфт»
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-  деструкция отделочных слоев несущих стен и перегородок во внутренних 
помещениях (коробление, выкрашивание, шелушение, трещины) до 40% от общей 
площади стен;

-  деревянные перегородки в всех блоков не соответствуют нормам пожарной 
безопасности.

Техническое состояние стен здания в целом оценивается как работоспособное.

7.3 Перемычки

Визуально фиксируемых повреждений, свидетельствующих о снижении несущей 
способности, не выявлено.

Техническое состояние перемычек оценивается как работоспособное.

7.4 Конструкции перекрытий и покрытия

Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
-  деструкция отделочных слоев на поверхности потолков во внутренних 

помещениях (коробление, выкрашивание, шелушение, трещины) до 30% от общей 
площади потолка;

-  прогибов, деформаций, а также других дефектов и повреждений, снижающих 
несущую способность, не выявлено.

Техническое состояние конструкций перекрытий и покрытия оценивается как 
работоспособное.

7.5 Полы

В результате обследования обнаружен износ покрытия полов в некоторых 
помещениях (до 50% от общей площади полов).

Техническое состояние полов оценивается как ограниченно-работоспособное.

7.6 Конструкции лестниц

Визуально фиксируемых повреждений, свидетельствующих о снижении несущей 
способности, не выявлено.

Техническое состояние конструкции лестниц оценивается как работоспособное.
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7.7 Конструкции входных групп и приямков

Обследованием выявлено разрушение конструкций крылец и козырьков входных 
групп и приямков (повсеместно).

Техническое состояние конструкций входных групп и приямков оценивается как 
ограниченно-работоспособное.
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7.8 Стропильные, подстропильные конструкции и кровельное покрытие

Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
-  следы протечек и замачивания стропильных конструкций в местах повреждения 

кровельного покрытия и лобовой обшивки кровли;
-  гнилостная деструкция стропильных конструкций на отдельных участках;
-  отверстия и трещины в кровельном покрытии;
-  повреждение лобовой обшивки кровли (повсеместно);
-  разрытие стыков узлов соединения стропильных и подстропильных конструкций;
-  деревянные конструкции не обработаны огнебиозащитными составами;
-  отсутствуют снегозадержатели и организованный водоотвод;
-  ограждение кровли на отдельных участках деформировано и не закреплено;
-  захламление чердачного пространства.

Техническое состояние стропильных и подстропильных конструкций оценивается 
как работоспособное, за исключением участков с гнилостной деструкцией и раскрытием 
стыков узлов соединения стропильных и подстропильных конструкций, состояние 
которых оценивается как ограниченно-работоспособное.

Техническое состояние кровельного покрытия оценивается как ограниченно­
работоспособное.

7.9 Заполнение дверных и оконных проемов

Обследованием выявлено, что деревянные оконные и дверные коробки проемов и 
дверные полотна подвержены рассыханию, короблению и изношены (до 80% от общего 
количества), следовательно, находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

7.10 Инженерные системы

Обследованием установлено:
-  неисправные сети канализации, износ водогазопроводных труб и арматуры 

системы водоснабжения (до 80% от общего объема);
-  износ водогазопроводных труб и арматуры системы отопления (до 65% от 

общего объема);
-  санитарно-технические приборы физически и морально устарели либо в 

нерабочем состоянии;
-  износ элементов системы вентиляции (до 60% от общего объема);
-  силовые щиты и шкафы, автоматические выключатели физически и морально 

устарели и не соответствуют современным нормам и стандартам;
-  проводка проложена с нарушением требований НТД;
-  электропроводка устарела и не соответствует современным нормам и стандартам.

со Инженерные системы находятся в ограниченно-работоспособном техническом 
состоянии.
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8 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

8.1 Техническое состояние

По результатам настоящего обследования установлено:
-  фундаменты находятся в работоспособном техническом состоянии;
-  техническое состояние отмостки оценивается как ограниченно­

работоспособное;
-  стены и перегородки находятся в работоспособном техническом состоянии;
-  перемычки находятся в работоспособном техническом состоянии;
-  конструкции перекрытий и покрытия находятся в работоспособном техническом 

состоянии;
-  полы находятся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии;
-  техническое состояние конструкции лестниц оценивается как работоспособное;
-  конструкции входных групп и приямков находятся в ограниченно­

работоспособном техническом состоянии;
-  техническое состояние стропильных и подстропильных конструкций оценивается 

как работоспособное, за исключением участков с гнилостной деструкцией и раскрытием 
стыков узлов соединения стропильных и подстропильных конструкций, состояние 
которых оценивается как ограниченно-работоспособное;

-  кровельное покрытие находятся в ограниченно-работоспособном техническом 
состоянии;

-  заполнение дверных и оконных проемов находятся в ограниченно­
работоспособном техническом состоянии;

-  инженерные системы находятся в ограниченно-работоспособном техническом 
состоянии.

8.2 Выводы

Общая конструктивная схема обследуемого объекта, принятые размеры сечений 
несущих конструкций, а также качество выполненных строительно-монтажных работ 
позволяют оценить общее их состояние как работоспособное, имеющее достаточный 
запас прочности и соответствующее требованиям безопасной и надежной эксплуатации.

Деформаций и повреждений, представляющих непосредственную угрозу для жизни 
и здоровья людей, не обнаружено.

8.3 Рекомендации
Выполнить устройство новой отмостки по периметру всех блоков согласно проекту 

капитального ремонта.
Выполнить отделку наружных стен с применением системы навесного фасада.
Выполнить ремонт отделочных слоев внутренних помещений согласно проекту 

капитального ремонта с удалением поврежденных штукатурных слоев (восстановить 40% 
от общей площади отделочных слоев стен, восстановить 30% от общей площади 
отделочных слоев потолков).

Выполнить замену существующего слоя теплоизоляционной засыпки чердачного 
перекрытия и пароизоляции, представленных шлаковой засыпкой (толщиной 200...250 
мм) и одного слоя рубероида, современными эффективными материалами.

Для приведения полов в работоспособное состояние выполнить замену покрытия 
полов (50% от общей площади).

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
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Восстановить или заменить поврежденные стропильные и подстропильные 
конструкции.

Выполнить демонтаж входных групп и приямков с последующим их 
восстановлением согласно специально разработанному проекту.

Предусмотреть систему пожарной сигнализации и оповещения.
Произвести демонтаж кровельного покрытия и выполнить новое согласно проекту 

капитального ремонта. Предусмотреть организованный водоотвод.
Удалить строительный мусор из чердачного пространства.
Выполнить замену деревянных окон и дверей согласно проекту капитального 

ремонта.
Выполнить замену существующей системы отопления и отопительных приборов 

(100% от общего объема).
Выполнить замену существующей системы канализации, горячего и холодного 

водоснабжения (100% от общего объема).
Выполнить замену наружных и внутренних электрических сетей (100% от общего 

объема).
Выполнить замену системы вентиляции (100% от общего объема, за исключением 

рабочих систем)
Все виды работ по выполнению капитального ремонта не должны оказывать 

негативного влияния на нормальную эксплуатацию здания и ухудшать состояние 
существующих основных несущих конструкций.

После выполнения капитального ремонта здания, необходимо установить 
мониторинг за его состоянием во время эксплуатации в соответствии с ГОСТ 31937-2011. 
В случае появления новых дефектов, либо при обнаружении прогрессии существующих 
дефектов, указанных в данном обследовании, произвести мероприятия по 
дополнительному комплексному обследованию здания.
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9 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

(рекомендованы ГОСТ Р 53778-2010)
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Безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное свойство объекта 
противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и 
степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и 
техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, 
перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т. п.) и 
окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью 
антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации 
и степенью их реального осуществления.

Конструктивная безопасность здания (сооружения): Комплексное свойство
конструкций объекта (здания или сооружения) противостоять его переходу в аварийное 
состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при 
строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; 
степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, 
пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как 
природного, так и техногенного характера.

Комплексное обследование технического состояния здания (сооружения):
Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых 
параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения 
(оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих 
работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей 
эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и 
включающий в себя обследование технического состояния здания (сооружения), 
теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения 
объекта, за исключением технологического оборудования.

Обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс
мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, 
характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность 
его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, 
ремонта, и включающий в себя обследование фундаментов основания и строительных 
конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных 
повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей 
способности.

Специализированная организация: Физическое или юридическое лицо,
уполномоченное действующим законодательством на проведение работ по обследованиям 
и мониторингу зданий и сооружений.

Категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности 
несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их 
основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и 
эксплуатационных характеристик.

Критерий оценки технического состояния: Установленное проектом или
нормативным документом количественное или качественное значение параметра, 
характеризующего деформативность, несущую способность и другие нормируемые 
характеристики строительной конструкции и грунтов основания.

Оценка технического состояния: Установление степени повреждения и категории 
технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, 
включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений 
количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных 
проектом или нормативным документом.

Поверочный расчет: Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания 
по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате 
обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических
параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО «Драфт»

53-19/1 3-ОБ.ПЗ
Лист

11Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата



14

X

(В
СО

CD

(ВН(Бct
_0
ОXсCtо

IZ

основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся 
дефектов и повреждений.

Нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при 
котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки 
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая 
состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации 
значениям с учетом пределов их изменения.

Работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при 
которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 
требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных 
условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая 
несущая способность конструкций и фундаментов основания с учетом влияния имеющихся 
дефектов и повреждений обеспечивается.

Ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического 
состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние 
грунтов основания при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к 
снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери 
устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания 
или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо 
при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций 
и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при 
необходимости).

Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции 
или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся 
повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 
опасности обрушения и (или)характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю 
устойчивости объекта.

Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений: Система 
наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, 
для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно­
деформированного состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо 
обследование их технического состояния (изменения напряженно-деформированного 
состояния характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых деформаций 
или определяются путем инструментальных измерений).

Текущее техническое состояние зданий и сооружений: Техническое состояние 
зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

Динамические параметры зданий и сооружений: Параметры зданий и сооружений, 
характеризующие их динамические свойства, проявляющиеся при динамических 
нагрузках, и включающие в себя периоды и декременты собственных колебаний основного 
тона и обертонов, передаточные функции объектов, их частей и элементов и др.

Текущие динамические параметры зданий и сооружений: Динамические параметры 
зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

Восстановление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение
эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное 
состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими 
требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта.

Усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности 
и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 
включая фунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными 
показателями.
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния»;

2. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений»;

3. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

4. СП 20.13330.2011/СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция»;

5. СП 70.13330.2012/СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция»;

6. СП 15.13330.2012/СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции. 
Актуализированная редакция».

7. СП 63.13330.2012/СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения. Актуализированная редакция»;

8. СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции» (в части, не 
противоречащей (в части, не противоречащей СП 63.13330.2012/СНиП 52-01-2003);

9. СП 22.13330.2011/СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений.
Актуализированная редакция»;

10. СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 
сооружений»;

11. «Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций» к СНиП 
II-22-81.

(В
со

СО

(Вct

ct
О

IZ

ct
О

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО «Драфт»

53-19/13-ОБ.ПЗ
Лист

13



16
Со

гл
ас

ов
ан

о:

01 ТО ш 
о о 
то
Ео

О

mi

то
со

CO

Ф.1. Общий вид фасада здания (блок Б).

Ф.2. Отсутствует отмостка.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Разработал Березин 01.19

Ф о т о ф и к с а ц и я

Стадия Лист Листов

Проверил Березин 01.19 1 39

Гл. спе ц. Березин 01.19

О О О  « Д Р А Ф Т »ГИП Донская 01.19
Н. контроль Донская 01.19



17

Ф.3. Отсутствует отмостка.

OI

ш

ГО
СО

СО

ГОнгоСЕ
_0
О

СЕ
О1=

Ф.4. Фрагмент фасада здания (блок Б).
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Ф.5. Общий вид фасада здания (блок Б).
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Ф.6. Фрагмент фасада здания (блок Б).
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Ф.7. Общий вид фасада здания (блок Б).
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Ф.8. Общий вид фасада здания (блок Б и Б1).
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Ф.9. Общий вид фасада здания (блок Б1).

OI

Ш

ГО
СО

СО

ГОнгосе
_0
о

се
о1=

Ф.10. Общий вид фасада здания (блок Б1).
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Ф.11. Общий вид фасада здания (блок Б1).
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Ф.12. Общий вид фасада здания (блок Б1).

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Лист

6Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата



22

Ф.13. Общий вид фасада здания (блок Б1).

OI

Ш

ГО
СО

СО

ГОнгосе
_0
о

се
о1=

Ф.14. Общий вид фасада здания (блок Б1).
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Ф.15. Общий вид фасада здания (блок Б1).
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Ф.16. Общий вид фасада здания (блок Б и Б1).
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Ф.17. Фрагмент фасада здания (блок Б).
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Ф.18. Фрагмент фасада здания (блок Б).
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Ф.19. Общий вид фасада здания (блок Д).

OI

Ш

ГО
СО

СО

ГОнгосе
_0
о

се
о1= Ф.20. Общий вид фасада здания (блок Д).

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Лист

10Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата



26

Ф.21. Общий вид фасада здания (блок Д).
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Ф.22. Общий вид фасада здания (блок Д).
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Ф .2 3 . С о сто я н и е  тр уб о п р о в о д а  си сте м ы  о то п л е н и я .
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Ф .2 4 . С о сто я н и е  тр уб о п р о в о д а  си сте м ы  о то п л е н и я .
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Ф.25. Устаревшие отопительные приборы.
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Ф.26. Состояние трубопровода системы водоснабжения.
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Ф.27. Вскрытие полов.
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Ф.28. Устаревшие отопительные приборы.
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Ф.29. Устаревшие отопительные приборы.
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Ф.30. Состояние покрытия полов.
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Ф.31. Состояние покрытия полов.
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Ф.32. Состояние покрытия полов.
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Ф .33 . С о сто я н и е  п о к р ы т и я  по лов .
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Ф .3 4 . О б щ и й  вид  в н у т р е н н и х  п о м е щ е н и й .
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Ф.35. Общий вид внутренних помещений.
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Ф.36. Вскрытие полов.
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Ф.37. Вскрытие полов.
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Ф.38. Вскрытие полов.
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Ф.39. Общий вид внутренних помещений.
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Ф.40. Общий плит покрытия.
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Ф .4 1 . Н ераб о чи е  э л е м е н ты  си сте м ы  э л е ктр о сн а б ж е н и я .
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Ф .42 . Н е р а б о ча я  систем а  в е н т и л я ц и и
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Ф .4 3 . С леды  з а м а ч и в а н и я  п л и т  п е р е к р ы т и я .
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Ф .44 . У с т а р е в ш и е  о св е ти те л ь н ы е  п р и б о р ы .
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Ф .4 5 . Р а ссы ха ни е  и  ко р о б л е н и е  о к о н н ы х  к о р о б о к  и  с тв о р о к .
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Ф .46 . С л ед ы  за м а ч и в а н и я  к о н с т р у к ц и й  п е р е к р ы т и я .
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Ф.47. Устаревшие осветительные приборы.
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Ф.49. Нерабочая система вентиляции.
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Ф.50. Нерабочая система вентиляции.
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Ф.51. Нерабочая система вентиляции. Проводка проложена с нарушением НТД
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Ф.52. Нерабочая система вентиляции. Проводка проложена с нарушением НТД
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Ф .5 3 . С леды  з а м а ч и в а н и я  и  отсл оени я  о тд е л о ч н ы х  слоев стен.
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Ф .5 4 . Н е  верно  в ы п о л н е н  в ы п у с к  в е н т и л я ц и о н н ы х  ко р о б о в .
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Ф.55. Общий вид вентиляционного короба.

Ф.56. Общий вид вентиляционного короба.
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Ф.57. Моральный износ покрытия стен и полов.

Ф.58. Моральный износ покрытия стен и полов.
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Ф .59 . М о р а л ь н ы й  износ  п о к р ы т и я  стен и  по л ов , а т а к ж е  тр уб о п р о в о д а  си сте м ы
о то п л е н и я .
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с;сЕ0 С
01Z
шI
31

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Лист

30Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф .61 . М о р а л ь н ы й  и зно с  п о к р ы т и я  стен , п о т о л к о в  и  по л ов .

Ф .62 . С л ед ы  з а м а ч и в а н и я  и  ш е л у ш е н и я  о тд е л о ч н ы х  слоев.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Лист

31Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф .63 . С л ед ы  з а м а ч и в а н и я  и  ш е л у ш е н и я  о тд е л о ч н ы х  слоев.

OI
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ГО
СО

СО

ГОнгосе
_0
о

се
о1=

Ф .64 . С л ед ы  з а м а ч и в а н и я  и  ш е л у ш е н и я  о тд е л о ч н ы х  слоев.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Лист

32Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф .6 5 . В ходное  распределительное  у с тр о й с тв о  и  расп р е д е л и те л ьны е  щ и т к и .

O I
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ГО
СО

СО

ГОнгосе
_0
о

се
о1=

Ф .66 . С л ед ы  з а м а ч и в а н и я  и  ш е л у ш е н и я  о тд е л о ч н ы х  слоев.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Лист

33Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф .6 7 . О тсл о ени е  ш т у к а т у р к и
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ГО
СО

СО

ГОнгосе
_0
о
с
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о1=

Ф .68 . С л ед ы  з а м а ч и в а н и я  и  ш е л у ш е н и я  о тд е л о ч н ы х  слоев.

с;се
о

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Кол.уч

Лист

34Изм. Лист № док Подпись Дата
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Ф .6 9 . В е р т и к а л ь н а я  тр е щ и н а  в к и р п и ч н о м  стене

O I

Ш

ГО
СО

СО

ГОнго
се

_0
о

се
о1= Ф .7 0 . О б щ и й  вид  ч е р д а ч н о го  п р о с тр а н с тв а .

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Лист

35Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф .7 1 . О б щ и й  вид  ч е р д а ч н о го  п р о стр а н ств а .

O I

Ш

ГО
СО

СО

ГОнгосе
_0
о

се
о1=

Ф .7 2 . О б щ и й  вид  ч е р д а ч н о го  п р о стр а н ств а .

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Лист

36Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф .73 . О б щ и й  вид  с т р о п и л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й , о б р е ш е тки  и  к р о в е л ь н о го  п о к р ы т и я .

O I

ш

ГО
СО

СО

ГОнгосе
_0
о

се
о1=

Ф .74 . О б щ и й  вид  с т р о п и л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й ,  о б р е ш е тки  и  кр о в е л ь н о го  п о к р ы т и я .

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Лист

37Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф .7 5 . У т е п л и т е л ь  ч е р д а ч н о го  п е р е к р ы т и я

O I
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ГО
СО

СО

ГОнгосе
_0
о

се
о1=

Ф .76 . О б щ и й  вид  с т р о п и л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й ,  о б р е ш е тки  и  к р о в е л ь н о го  п о к р ы т и я .

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Лист

38Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф .77 . О б щ и й  вид  с т р о п и л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й ,  о б р е ш е тки  и  кр о в е л ь н о го  п о к р ы т и я .
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ГОнгосе
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о
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о1=

Ф .78 . О б щ и й  вид  с т р о п и л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й ,  о б р е ш е тки  и  кр о в е л ь н о го  п о к р ы т и я .

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

5 3 -1 9 /1 3 -О Б .Ф Ф
Лист

39Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф.65. Входное распределительное устройство и распределительные щитки.
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ГОНГО

_0
О

с!
О1=

1
Я *

Ф.66. Следы замачивания и шелушения отделочных слоев.

Д а н н ы й  д о к у м е н т  н е  п о д л е ж и т  р а з м н о ж е н и ю  и и с п о л ь з о в а н и ю  б е з  

п и с ь м е н н о го  р а з р е ш е н и я  О О О  "Д р а ф т "

31-2018-ОБ.ФФ
Л и с т

3 3
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф.67. Отслоение штукатурки

O I
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ГО
со

СО

ГОнго

_0
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о1=

Ф.68. Следы замачивания и шелушения отделочных слоев.

Д а н н ы й  д о к у м е н т  н е  п о д л е ж и т  р а з м н о ж е н и ю  и и с п о л ь з о в а н и ю  б е з  

п и с ь м е н н о го  р а з р е ш е н и я  О О О  "Д р а ф т "

31-2018-ОБ.ФФ
Л и с т

3 4
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф.69. Вертикальная трещина в кирпичном стене

O I

СОI

го
со

СО

ГОнго

_0
о
с
о1=

с;d0 с01
соI

Ф.70. Общий вид чердачного пространства.

Д а н н ы й  д о к у м е н т  н е  п о д л е ж и т  р а з м н о ж е н и ю  и и с п о л ь з о в а н и ю  б е з  

п и с ь м е н н о го  р а з р е ш е н и я  О О О  "Д р а ф т "

31-2018-ОБ.ФФ
Л и с т

3 5
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф.71. Общий вид чердачного пространства.
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ГО
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СО

ГОнго

_0
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с!
О1=

Ф.72. Общий вид чердачного пространства.

Д а н н ы й  д о к у м е н т  н е  п о д л е ж и т  р а з м н о ж е н и ю  и и с п о л ь з о в а н и ю  б е з  

п и с ь м е н н о го  р а з р е ш е н и я  О О О  "Д р а ф т "

31-2018-ОБ.ФФ
Л и с т

3 6
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф.73. Общий вид стропильных конструкций, обрешетки и кровельного покрытия.

O I

ш

ГО
со

СО

ГОнго

_0
о

о1=
Ф.74. Общий вид стропильных конструкций, обрешетки и кровельного покрытия.

Д а н н ы й  д о к у м е н т  н е  п о д л е ж и т  р а з м н о ж е н и ю  и и с п о л ь з о в а н и ю  б е з  

п и с ь м е н н о го  р а з р е ш е н и я  О О О  "Д р а ф т "

31-2018-ОБ.ФФ
Л и с т

3 7
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф.75. Утеплитель чердачного перекрытия
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ГОнго
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о1=

Ф.76. Общий вид стропильных конструкций, обрешетки и кровельного покрытия.

Д а н н ы й  д о к у м е н т  н е  п о д л е ж и т  р а з м н о ж е н и ю  и и с п о л ь з о в а н и ю  б е з  

п и с ь м е н н о го  р а з р е ш е н и я  О О О  "Д р а ф т "

31-2018-ОБ.ФФ
Л и с т

3 8
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Блок Б. План побВального з та ж а 55

Экспликация помещений побВального эта ж а

£

т

А
О

С

Номер
помещ. Н аим енование Площабь,

2м L

Кат.
пом.

009 Помещение 26.50

010 Корибор 15.00

001 Л е с т н и ч н а я  к л е т к а 16.50 011 Корибор 8.50

002 Помещение 5.60 012 Корибор 15.00

003 Корибор 4.90 013 Помещение 13.30

004 Помещение 6.40 014 Корибор 4.80

005 Корибор 15.60 015 Л е с т н и ч н а я  к л е т к а 16.50

006 Корибор 6.90 016 Помещение 3.70

007 Помещение 20.30 017 Помещение 2.10

008 Корибор 8.70 018 Помещение 104.70

П р и м е ч а н и е :
1. Ч е р т е ж и  В ы п о л н е н ы  н а  о с н о в а н и и  о б м еро В  с н а т у р ы .
2. Т о л щ и н а  с т е н  и п е р е г о р о б о к  у к а з а н а  с у ч е т о м  о т б е л о ч н ы х  слоеВ.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

31-2018-ОБ.ОЧ
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

МОБУСОШ №90 по адресу: Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 
в целях проведения капитального ремонтаИзм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Березин 01.19
Обмерочные чертежи

Стадия Лист Листов
Проверил Березин 01.19 ОБ 1 14
Гл. спец. Березин 01.19
ГИП Донская 01.19

Блок Б.
План подвального этажа ООО «ДРАФТ»Н. контроль Донская 01.19

Формат А2



С
ог

ла
со

ва
но

Формат А2



С
ог

ла
со

ва
но

Формат А2



51
00

0

Блок Б1. Ф рагмент плана цокольного э та ж а
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3/1 Блок Б1. Ф рагмент плана цокольного э та ж а 7/1
I I

Экспликация помещений цокольного эта ж а

Номер
помещ. Н аим енование Площадь,

2м L

Кат.
пом.

019 Тамбур 8.6

020 Коридор 13.5

021 Коридор 18.3

022 М ойка 6.0

023 Л е с т н и ч н а я  к л е т к а 34.2

024 Корибор 21.4

025 К а б и н е т 15.3

026 К а б и н е т 66.4

027 Подсобное помещ ение 15.8

028 С п о р тза л 273.4

029 Корибор 18.3

030 Подсобное помещ ение 10.5

031 Р а зб е В а л ка 17.6

032 Санузел 3.3

033 Душ еБая 4.8

034 Санузел 3.6

1_П
mC
D Душ еБая 4.8

036 Р а зб е В а л ка 11.5

037 К а б и н е т 47.0

038 Л а б о р а н т с к а я 6.9

039 Подсобное помещ ение 11.8

040 Подсобное помещ ение 4.8

041 Подсобное помещ ение 5.2

042 Столярный цех 54.8

043 Подсобное помещ ение 10.2

044 Санузел 1.4

045 Санузел 2.2

046 Санузел 7.0

047 Коридор 1.8

048 Подсобное помещ ение 13.6

049 Подсобное помещ ение 14.0

050 Подсобное помещ ение 63.6

051 ТеплоВой узел 22.5

052 Подсобное помещ ение 26.1

m1_Л
C
D Подсобное помещ ение 5.8

054 Щ и тоВ а я 14.4

1_П
1_П
C
D Коридор 24.6

П р и м е ч а н и е :
1. Ч е р т е ж и  В ы п о л н е н ы  н а  о с н о в а н и и  о б м еро В  с н а т у р ы .
2. Т о л щ и н а  с т е н  и п е р е г о р о д о к  у к а з а н а  с у ч е т о м  о т б е л о ч н ы х  слоеВ.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

31-2018-ОБ.ОЧ
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

МОБУСОШ №90 по адресу: Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 
в целях проведения капитального ремонтаИзм. Кол. уч. Лист № док. П о д п и с ь Дата

Разработал Березин 01.19
Обмерочные чертежи

Стадия Лист Листов
Проверил Березин 01.19 ОБ 4
Гл. спец. Березин 01.19
ГИП Донская 01.19

Блок Б1.
План цокольного этажа ООО «ДРАФТ»Н. контроль Донская 01.19

Формат А1
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Блок Б1. План перЬого э та ж а
Экспликация помещений перЬого этаж а

59

Номер
помещ. Наим енование Площабь, 

м L

Кат.
пом.

125 Л е с т н и ч н а я  к л е т к а 15.1

126 Корибор 64.1

127 Щ и тоВ а я 2.0

128 К а б и н е т 7.9

129 Корибор 17.1

130 Л е с т н и ч н а я  к л е т к а 15.3

131 Корибор 48.3

132 Л е с т н и ч н а я  к л е т к а 15.6

133 Корибор 38.1

134 К а б и н е т 7.5

135 К а б и н е т 15.8

136 К а б и н е т 49.4

137 Побсобное помещ ение 5.3

138 Побсобное помещ ение 12.4

139 К а б и н е т 52.1

140 К а б и н е т 19.2

141 К а б и н е т 51.8

142 К а б и н е т 51.2

143 К а б и н е т 53.5

144 К а б и н е т 16.7

145 Санузел 15.9

146 Санузел 3.0

147 Санузел 1.5

148 Санузел 1.7

149 Санузел 4.9

150 Санузел 4.8

П р и м е ч а н и е :
1. Ч е р т е ж и  В ы п о л н е н ы  н а  о с н о в а н и и  о б м еро В  с н а т у р ы .
2. Т о л щ и н а  с т е н  и п е р е г о р о б о к  у к а з а н а  с у ч е т о м  о т б е л о ч н ы х  слоеВ.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

31-2018-ОБ.ОЧ
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

МОБУСОШ №90 по адресу: Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 
в целях проведения капитального ремонтаИзм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Березин 01.19
Обмерочные чертежи

Стадия Лист Листов
Проверил Березин 01.19 ОБ 5
Гл. спец. Березин 01.19
ГИП Донская 01.19

Блок Б1.
План первого этажа ООО «ДРАФТ»Н.контроль Донская 01.19

л -л
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Блок Б1. План Второго этаж а
Экспликация помещений Ьторого этаж а 60
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Номер
помещ. Н аим енование Площабь,

7м L

Кат.
пом.

219 К а б и н е т 54.2

220 Л а б о р а н т с к а я 1.7

221 Л а б о р а н т с к а я 7.4

222 Л е с т н и ч н а я  к л е т к а 15.4

223 К а б и н е т 26.0

224 Л е с т н и ч н а я  к л е т к а 17.5

225 К а б и н е т 7.6

226 К а б и н е т 18.1

227 Побсобное помещ ение 8.7

228 Л а б о р а н т с к а я 16.1

229 Л а б о р а н т с к а я 15.8

230 Корибор 92.9

231 К а б и н е т 69.7

232 Склаб 17.1

233 К а б и н е т 52.3

234 К а б и н е т 50.3

235 К а б и н е т 53.7

236 К а б и н е т 17.9

237 Побсобное помещ ение 15.5

238 Побсобное помещ ение 2.3

239 Побсобное помещ ение 1.4

240 Побсобное помещ ение 2.2

241 Побсобное помещ ение 4.5

242 Побсобное помещ ение 5.0

П р и м е ч а н и е :
1. Ч е р т е ж и  В ы п о л н е н ы  н а  о с н о в а н и и  о б м еро В  с н а т у р ы .
2. Т о л щ и н а  с т е н  и п е р е г о р о З о к  у к а з а н а  с у ч е т о м  о т б е л о ч н ы х  слоеВ

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

31-2018-ОБ.ОЧ
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

МОБУСОШ №90 по адресу: Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 
в целях проведения капитального ремонтаИзм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Березин 01.19
Обмерочные чертежи

Стадия Лист Листов
Проверил Березин 01.19 ОБ 6
Гл. спец. Березин 01.19
ГИП Донская 01.19

Блок Б1.
План второго этажа ООО «ДРАФТ»Н.контроль Донская 01.19

л -л
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Экспликация помещений первого этаж а

Номер
помещ. Наименование Площабь,

2м L

Кат.
пом.

151 Тамбур 1.6

152 Корибор 11.0

153 С п о р тза л 163.6

154 Побсобное помещение 27.0

155 Р а зб е в а л ка 9.1

156 Р а зб е в а л ка 9.1

157 Побсобное помещение 8.3
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LO
C D

CD 
CNJ Г—

(153 CDro
CD
C D

18330

CD
CD
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0 - 2 6 0 - 2 6 0 -2 6 0 -2 6 0 - 2 6 0 - 2 6

1740 . 1910 950 . 1910 .950 . 1910 .950 . 1910 .950 . 1910 .950 . 1910 . 1740
3450 11700 3450

18600 П р и м е ч а н и е :
1. Ч е р т е ж и  в ы п о л н е н ы  на  о с н о в а н и и  о б м е р о в  с н а т у р ы .

( ^ Р )  2. Т о л щ и н а  с т е н  и п е р е г о р о б о к  у к а з а н а  с у ч е т о м  о т б е л о ч н ы х  с л оев

4(ю)

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

31-2018-ОБ.ОЧ
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

МОБУСОШ №90 по адресу: Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 
в целях проведения капитального ремонтаИзм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Березин 01.19
Обмерочные чертежи

Стадия Лист Листов
Проверил Березин 01.19 ОБ 7
Гл. спец. Березин 01.19
ГИП Донская 01.19

Блок Д.
План первого этажа ООО «ДРАФТ»Н. контроль Донская 01.19

Формат А2
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Ведомость окон Блока Л Ведомость дверей блока Б

М арка.
поз.

Размер

1 2300x900

2 2300x900

3 2050x900

4 2050x900

5 2000x650

6 2050x900

7 2200x950

8 2200x1100

9 2200x1430

10 2320x1000

11 2320x1000

12 2150x1000

17 2050x1250

Ведомость дберей блока Л

М арка.
поз.

Размер

1 2050x940

2 2340x1400

3 2050x1360

4 2050x1360

5 2050x950

Ведомость дверей блока Б1

М арка.
поз.

Размер

3 2050x900
13 2050x860

14 2050x860
15 2050x960

16 2050x960

17 2050x1250

18 2050x800
19 2050x800

20 2200x860

21 2330x1270

22 2250x1450

23 2050x1250

24 2050x1180

25 2250x1400

26 2350x1800

27 2250x1800

28 2150x860

29 2200x1300
30 2100x1250
31 2100x860

32 2150x860
33 2150x860
34 2050x800
35 2150x860

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

31-2018-ОБ.ОЧ
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

МОБУСОШ №90 по адресу: Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 
в целях проведения капитального ремонтаИзм. Кол. уч. Лист № док. П о д п и с ь Дата

Разработал Березин 01.19
Обмерочные чертежи

Стадия Лист Листов
Проверил Березин 01.19 ОБ 8Гл. спец. Березин 01.19
ГИП Донская 01.19

Витражи В1...В4. 
Ведомость окон и дверей ООО «ДРАФТ»Н. контроль Донская 01.19
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Ведомость окон Блока Б1 (начало) Ведомость окон Блока Б1 (окончание)

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

31-2018-ОБ.ОЧ
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

МОБУСОШ №90 по адресу: Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 
в целях проведения капитального ремонтаИзм. Кол. уч. Лист № док. П о д п и с ь Дата

Разработал Березин 01.19
Обмерочные чертежи

Стадия Лист Листов
Проверил Березин 01.19 ОБ 9
Гл. спец. Березин 01.19
ГИП Донская 01.19

Ведомость окон ООО «ДРАФТ»Н. контроль Донская 01.19

Формат АЗ
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Разрез 1-1 64

1- 10,668
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П р и м е ч а н и е :
1. Ч е р т е ж и  В ы п о л н е н ы  н а  о с н о в а н и и  о б м еро В  с н а т у р ы .
2. Т о л щ и н а  с т е н  и п е р е го р о с З о к  у к а з а н а  с у ч е т о м  о т б е л о ч н ы х  слоеВ.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
Разработал Березин 01.19
Проверил Березин 01.19
Гл. спец. Березин 01.19
ГИП Донская 01.19
Н.контроль Донская 01.19

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

31-2018-ОБ.ОЧ
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

МОБУСОШ №90 по адресу: Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 

_________в целях проведения капитального ремонта

Обмерочные чертежи

Разрезы 1-1 и 1-4

Стадия

ОБ
Лист

10
Листов

ООО «ДРАФТ»
л -л
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Разрез 3-3

1-7,220

“ Ж
+6,470

“ Ж
+4,420

“ Ж
+2,950

“ Ж
+0,900

Перемен.

\ Чр.з.
/ / А

32x100 +5,490

П р и м е ч а н и е :
1. Ч е р т е ж и  в ы п о л н е н ы  н а  о с н о в а н и и  о б м е р о в  с н а т у р ы .
2. Т о л щ и н а  с т е н  и п е р е г о р о б о к  у к а з а н а  с у ч е т о м  о т б е л о ч н ы х  слоеЬ.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

31-2018-ОБ.ОЧ
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

МОБУСОШ №90 по адресу: Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 
в целях проведения капитального ремонтаИзм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Березин 01.19
Обмерочные чертежи

Стадия Лист Листов
Проверил Березин 01.19 ОБ 11
Гл. спец. Березин 01.19
ГИП Донская 01.19

Разрезы 2-2 и 3-3 ООО «ДРАФТ»Н. контроль Донская 01.19

Формат А2
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Блок Б. Схема расположения стропильных конструкций

Блок Б. План кроЬли

£
Й
S

SсЗ
CQ

Ао

с

щ.

К

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
Разработал Березин 01.19
Проверил Березин 01.19
Гл. спец. Березин 01.19
ГИП Донская 01.19
Н.контроль Донская 01.19

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

31-2018-ОБ.ОЧ
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

МОБУСОШ №90 по адресу: Иркутская область,
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 

______________в целях проведения капитального ремонта______________

Обмерочные чертежи
Стадия Лист Листов

ОБ 12
Блок Б. Схема расположения 

стропильных конструкций. План кровли ООО «ДРАФТ»
Л -Л
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Блок Б1Ь осях Ж -Н /(4 /1 -6 /1 ). Схема расположения стропильных конструкций Блок Б1Ь осях Ж -Н /(4 /1 -6 /1 ). План кроЬли

Блок Б1Ь осях Е-Ж/(4/1). Схема расположения стропильных конструкций Блок Б1 Ь осях Е-Ж/(4/1). План кроЬли

£

т

АО

С

щ.

стропильная нога 50x180

К

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

31-2018-ОБ.ОЧ
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

МОБУСОШ №90 по адресу: Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 
в целях проведения капитального ремонтаИзм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Березин 01.19
Обмерочные чертежи

Стадия Лист Листов
Проверил Березин 01.19 ОБ 13
Гл. спец. Березин 01.19
ГИП Донская 01.19

Блок Б1. Схема расположения 
стропильных конструкций. План кровли ООО «ДРАФТ»Н.контроль Донская 01.19
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Блок Л. Схема расположения стропильных конструкций

ДереЬянная ферма

Блок Д. План кроЬли

л -л



П Р И Л О Ж Е Н И Е  А

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Директор 
ООО «Драфт»

Заведующая
МОБУ СОШ №90

/ Л.А. Потоцкая
м.п. / В.С. Лимонов

м.п.

Техническое задание
На обследование основных несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем 

объекта «Обследование несущих и ограждающих конструкций здания МОБУ СОШ №90 
по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, в целях

1. Цель работы:
Получение исходных данных для проектирования капитального ремонта.

2. Состав работы:
-  обмеры несущих и ограждающих конструкций;
-  визуальное обследование конструкций здания и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с определением их параметров и причин появления. Составление схем (при 
необходимости) и ведомости дефектов и повреждений по результатам обследования;

-  определение конструктивного решения здания;
-  оценка технического состояния без выполнения поверочных расчетов на основные и 

особое сочетания нагрузок;
-  определение объемно-планировочного решения здания;
-  составление технического отчета с выдачей рекомендаций по устранению выявленных 

дефектов и повреждений
3. Количество экземпляров:
отчет по обследованию -  2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.

4. Заказчик выполняет следующие работы:
- обеспечивает переносное освещение затемненных мест (по требованию Исполнителя);
- обеспечивает безопасность проведения работ;
- обеспечивает доступ во все помещения;
- обеспечивает доступ и при необходимости вскрытие отдельных участков строительных 

конструкций в местах, оговоренных Подрядчиком;

5. Исходно - разрешительная документация, предоставляемая Заказчиком:
-Заказчик предоставляет всю проектную и исполнительную документацию, в т.ч. 

материалы инженерно-геологических изысканий для анализа дефектов и повреждений.
-Заказчик обеспечивает инструктаж представителей Подрядчика по технике безопасности;
-Заказчик предоставляет откорректированные инженерно - геологические изыскания 

(отчет) по техническому заданию, составленному Подрядчиком.

З а к а з ч и к  . ________________  П о д р я д ч и к ._______________________

проведения капитального ремонта»


